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BRANDWEERKAZERNE

GEMEENTEHUIS

KANTOOR

balie

RECEPTIE

TOILETTEN DTOILETTEN H TRAFO

PERRON

PERRON

snelloopdeur handhaven

CHAUFFEURS

EXPEDITIE K.

KANTINEKLEEDRUIMTE

receptie

30 min WBDBO

hoofddraagkonstruktie
60 minuten brandwerend bekleden

60 minuten brandwerend bekleden
hoofddraagkonstruktie
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30 min WBDBO

schuifdeur op kleefmagneet

HAL

30
00

WK
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30 min WBDBO
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30
 m

in
 W

BD
BO

DIENST GEMEENTEWERKEN

bsl 20-6-30m1

poederblusser 7 kg

3/4" 20m1 9mm

bsl 3/4" 30m1

bsl 3/4" 30m1

type P12S

7
8

9
10

type K6

type G12S

P

hydrofoor brandslangen type G12S
SPRINKLER

type G12S

bsl 3/4" 30m1

P

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

bslh

bsl 3/4" 30m1

type K6

P

type K6

bsl 3/4" 30m1

P

bslh 3/4" 30m1

type P12S

P

type P12S

TOILET

bslh 3/4" 30m1

OPSLAG GEREED PRODUCT
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205

bsl 3/4" 30m1

type PT6

P

type K6

bsl 3/4" 30m1

P

te verplaatsen bs 3/4" 30m1

te verplaatsen blusser type PT7

P
P
type G12S bs 3/4" 30m1

type P12S

bslh 3/4" 30m1

schuifdeur

OPSLAG GEREED PRODUCT

14
98

0

brandschakelaar

ventilator

bestaand raam

E verdeling hwa Ø160 hwa Ø160 hwa Ø160

bestaand raam
nieuwe ramen nieuwe ramen

schuifdeur

35920

hwa Ø180 hwa Ø180 hwa Ø180

hwa Ø180

hwa Ø180 hwa Ø180hwa Ø180

vloer sprinklertank op separate fundering

sprinklertank
diameter ± 9.225 mm
waterniveau ±5200 mm + vloer

50
00

ventilatierooster
600 x 600 mm
laag geplaatst.

ventilatierooster
600 x 600 mm
hoog geplaatst.

bij te plaatsen type G12S

dieselpomp op betonblok

nieuwe overheaddeur met daarin opgenomen vluchtdeur.

herzien bestaande vluchtdeur.

voorruimte pompkamer

pompkamer
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5325150

rga.
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60 min WBDBO
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60 min WBDBO

A A

B B

plafond 60 min brandwerend uitvoeren 

rga. afvoer 5 a 6m hoogte.

bestaande deur.

binnenblad opmetselen tot onderzijde betondek

best. hwa Ø180
60 min. brandwerend
betimmeren

maten in het werk controleren
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datum

nijverheidsstraat 4 te strijen

plattegrond nieuw
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DDR
Veelhoek lijn

DDR
Veelhoek lijn

DDR
Tekstvak
Het gehuurde is rood omlijnd weergegeven.De grens van het gehuurde ligt ca. 60 cm achter de stellingen.

DDR
Lijn




